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NYM 5x6 mm2

NYY 3x10 mm2
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ΠΡΟΣ ΠΑ2
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ Α2

ΠΡΟΣ ΠΑ1
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ
ΝΥΥ 5x16 mm2

63 A

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
         ΓΠ

ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΠ
ΝΥM 5x6mm2

3x25A
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ
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NYY 5x6 mm2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
(ΓΦ)
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

NYM  3x2.5 mm2

NYM  5x6 mm2

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

NYM 5x2.5mm2

NYY 5x16
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ
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ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ  

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ρελαί) ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΩΝ

NYM 5x2.5 mm2
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ΝΥM 5x6 mm2

3x25A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑ1 
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3x40A

30mA
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ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
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3x40A

30mA
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΠΑ2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΦ

NYY 5x6 mm2
1

3x25A
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
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NYM 3x10
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DIM 50%

ΤAΣ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
(EΦX)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ

NYM 5x2.5 mm2
ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Α1(1)4
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NYM  3x2.5 mm2

NYM  3x1.5 mm2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΣΤΑΣΙΟΥ
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ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝNYM 3x2.5 mm2
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NYM 5x4 mm2
ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ Α24

ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΠ
ΝΥM 5x6 mm2

25A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑ2

40A

30mA
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
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E

Σ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΦΛΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

NYY 3x10 mm2
1

ΠΡΟΣ ΑΠΘ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

25A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΘ

NYM 3x10

Οδός Στρ.Τζανακάκη 23

Ο.Τ. 175 , Τομέας ΙΙΙ ,  ΠΕ Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

θέση:

έργο :

Οι μελετητές

Σ.Τσιραντωνάκης
Πολιτικός μηχ. ΤΥΔΧ

Α.Παπαδάκη
αρχιτέκτων μηχ. ΤΥΔΧ

ο προϊστάμενος
τμήματος μελετών

ο διευθυντής ΤΥΔΧ

θεωρήσεις

θέμα σχεδίου:

Π.Βακάλης
πολιτικός μηχ. ΤΥΔΧ
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ηλεκτρικοί  Πίνακες

μελέτη:

κλίμακα αριθμός σχεδίου 7.3

Β.Πασιπουλαρίδης
 μηχανολόγος μηχ.ΤΥΔΧ
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