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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ1.5Χ2.2 m

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

3Χ1.5Χ2.2 m

ΦΡΕΑΤΙΟ -ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0.8Χ0.8 m

ΦΛΩΤΕΡΒΑΝΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΝΕΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.4Χ0.4Χ0.5 m

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ max 7m3/h

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Φ75

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φ50

ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

 ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ max 2Χ18m3/h

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΥ Φ200

ΟΔΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ

ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ,

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Φ75

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

& ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ

ΚΛΑΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ

ΚΛΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

BANA ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΔΑΚΑ ΛΙΜΝΗΣ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΥ Φ50

Οδός Στρ.Τζανακάκη 23

Ο.Τ. 175 , Τομέας ΙΙΙ ,  ΠΕ Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

θέση:

έργο :

Οι μελετητές

Σ.Τσιραντωνάκης
Πολιτικός μηχ. ΤΥΔΧ

Α.Παπαδάκη
αρχιτέκτων μηχ. ΤΥΔΧ

ο προϊστάμενος
τμήματος μελετών

ο διευθυντής ΤΥΔΧ

θεωρήσεις

θέμα σχεδίου:

Π.Βακάλης
πολιτικός μηχ. ΤΥΔΧ

Χανιά  Απρίλιος 2020

" ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αντλιοστάσιο Άρδευσης

μελέτη:

κλίμακα αριθμός σχεδίου1|25 8.2

Β.Πασιπουλαρίδης
 μηχανολόγος μηχ.ΤΥΔΧ
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